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zbiorcza roczna ocena wody na plywalni

dotyczgca Plywalni krytej w Zespole Szkol Budowlanych przy ul. Swierklanskiej 42 w Rybniku

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Na podstawie:
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pézn. zm.),
- art.] pkt.5, art.4 ust.] pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z pdzn. zm.),
- § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagar, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1230),
oraz po analizie:

- parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. | wymienionego wyzej rozporzadzenia, ,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig, zgodnie z
zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
harmonogramem kontroli wewnetrznej,

- zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez tutejszy organ,

- podejmowanych dziatan naprawczych,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

stwierdza, ze

jako$¢ wody w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na Plywalni krytej w Zespole
Szkot Budowlanych przy ul. Swierklanskiej 42 w Rybniku, spelniala wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022,
poz. 1230). Prowadzenie eksploatacji ptywalni i podejmowanie dziatan naprawczych w przypadku

krotkotrwalych przekroczen wartosci parametrycznych (parametréw fizykochemicznych ujetych




w wyze] wymienionym rozporzgdzeniu} bylo przeprowadzane przez zarzadzajacego w sposdb

zapewniajacy bezpieczefistwo zdrowotne korzystajacym z ptywalni.
UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczacej Plywalni Krytej w Zespole Szkol
Budowlanych przy ul. Swierkianskiej 42 w Rybniku nalezacej do Zespotu Szkét Budowlanych

w Rybniku stwierdzono, ze zarzadzajacy plywalnig realizowal badania jakosci wody, zgodnie
z zatwierdzonym w dniu 07.12.2022 r. przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rybniku harmonogramem wewnetrznej kontroli jakosci wody, z ktérych sprawozdania przekazywat
na biezaco do tutejszego organu.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normatywem, w sytuacjach majacych wplyw
na pogorszenie jakosci wody na plywalni, po przerwach eksploatacyjnych lub awariach, zarzadzajacy
informowat Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o podjetych dziataniach
naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrow, w terminie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami, Zakres i czestotliwosé badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego byly
zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dunia 9 listopada 2015 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1230),

Zarzadzajacy na tablicy informacyjnej umieszczat biezace komunikaty o jakosci wody na plywalni oraz
prowadzil w sposéb udokumentowany biezaca obserwacje wody 1 nadzoér nad praca urzadzen poprzez
prowadzenie rejestru, w ktérym odnotowywal obserwacje przgjrzystoéel wody oraz wykonane pomiary
w zakresie parametréw: chloru- wolnego, potencjatu redox, odezynu, temperatury oraz chioru
Zwigzanego.

Badania wykonywane byly w laboratoriach posiadajgcych zatwierdzenie Polskiego antrum
Akredytacji, zgodnie z metodykami ;eferencyjnwni analiz wody na plywalniach okreéllonymi
w zalaczniku nr 4 do ww. rozporzadzenia. |

Panstwowy Powiatowy Inspektor Samitarny w Rybniku w dniu 21.11.2023 r. (protokét kontroli
nr 415/0NS HKi$/2023) przeprowadzit kontrolg sanitarng plywalni, w zwigzku ze sprawowaniem
biezacego nadzoru, obejmujaca pobdr prébek wody do badan laboratoryjnych. |

Badania dotyczyly jakosci wody w niecce basenowe] oraz w systemie cyrkulaciji przed wprowadzeniem
do niecki 1 obejmowaly parametfy mikrobiologiczne tj. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogdlng liczbe mikroorganizmdw w 36+2°C, Legionella sp. (w wodzie wprowadz.anej do niecki) oraz
parametry fizykochemiczne tj. chlor wolny i zwigzany, potencjal redox, temperatura, pIl, metnos¢,
chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialnoéé. Dodatkowo skontrolowano jako§é cieplej wody uzytkowej
(z natryskéw) na ptywalni, ktéra byka badana w kierunku bakterii Legionella sp.

Wyniki badan przeprowadzonych w 2023 r. w ramach kontroli wewnetrznej strony oraz w ramach
kontroli sanitarnej tutejszego organu wykazaly przekroczenia w zakresie parametréw: chlor wolny,
chlor zwigzany, potencjal redox, metnosé, odezyn pH oraz ogélnej liczby mikroorganizmdéw
w 3622°C (w wodzie wprowadzanej do niecki basenu z systemu cyrkulacji). Przekroczenia
te, ze wzgledu na swéj charakter i wattosci nie stwarzaly bezposredniego zagrozenia zdrowotnego
dla oséb korzystajacych z plywalni, tym niemnicj, sygnalizowaty konieczno$¢ poprawy dziatania
systemow uzdatniania i wymagaly podjecia dzialan naprawczych, ktére zarzadzajacy na biezgco

realizowal,




W zakresie parametréw mikrobiologicznych, w badaniu w ramach kontroli sanitarnej tutejszego organu
stwierdzono, wysokie skazenie cieplej wody uzytkowej bakteriami Legionella  sp.
w natryskach w szatni meskiej i damskiej w zwiazku z tym, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rybniku wydat decyzj¢ administracyjng nr ONS-HKiS$.9027.3.374.2023 z dnia 05.12.2023r.,
nakazujacg przystapi¢ do dziatan naprawczych, w celu doprowadzenia jakosci cieptej wody uzytkowe;
obiektu do zgodnosci z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawic wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1230). Zarzadzajacy plywalnia podjat natychmiastowe dzialania naprawcze, obejmujace
wylaczenie natryskéw w szatni damskiej i meskiej z uzytkowania, rozpoczecie czyszczenia
i dezynfekciji calej instalacji cieptej wody uzytkowej, ktore realizowal na biezaco. Po ich zakonczeniu
zostaly przeprowadzone badania laboratoryjne kwestionowanego parametru w natryskach,
potwierdzajace skuteczno$é podejmowanych dziatan naprawczych, w zwigzku z tym tutejszy organ
stwierdzil brak skazenia cieplej wody uzytkowej bakteriami Legionella sp., tym samym uznajgc
wykonanie ww. decyzji administracyjnej w catosci.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1230) zarzgdzajacy
plywalnig zamieszcza niniejszg decyzj¢ — zbiorczg oceng roczna wody na plywalni na tablicy
informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0séb pltywajgcych oraz na stronie internetowej,

jezeli taka strona jest prowadzona.
Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Slaskiego Paﬁstwbwego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w terminie 14 dni od dnia
jej dorgezenia. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona (strony) moze (mogg) zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rybniku. Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rybniku
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,

decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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